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NOTAS GENERALES

~N

SE SUGIERE CAMBIO DE LA TUBERfA DE 500 mts DE LONGITUD

QUE ACTUALMENTE TIENE UN DIAMETRO DE 63 mm POR

UNA DE 90 mm DE DIAMETRO UBICADA EN EL CIRCUITO 3
ADEMAS EN EL CIRCUITO 2 SE RECOMIENDA EL MISMO CAMBIO
EN UNA TUBERIA DE 375 mts DE LONGITUD CESTOS TRAMOS
SON LOS UNICOS DIAMETROS INDICADOS EN EL MAPA)
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